Ympiristoministerion asetus

kiinteistGjen vesi- ja viemaérilaitteistoista annetun ympéristoministerion
asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissd 9 pdivdnd marraskuuta 2010

Y mpéristoministerion paatoksen mukaisesti muutetaan kiinteistdjen vesi- ja viemdrilaitteistoista
24 pdivand tammikuuta 2007 annetun ympéristoministerion asetuksen kohta 2.4.2 seuraavasti:

2.4.2 Maardys

Kiinteistdon, jossa on useampi kuin yksi huoneisto, asennetaan padvesimittarin liséksi
huoneistokohtaiset vesimittarit huoneistoon tulevan kylmén ja lampimén kdyttoveden
mittaamiseen siten, ettd mittareiden osoittamaa vedenkulutusta on mahdollisuus kayttda
laskutuksen perusteena.

Vesimittarit on sijoitettava sopivaan paikkaan siten, ettd ne ovat helposti asennettavissa,
luettavissa, huollettavissa ja vaihdettavissa. Ne on suojattava jaatymiseltd, kuumuudelta
sekd muilta vahingollisilta vaikutuksilta.

2.4.2.1 Ohje

Kiinteiston padvesimittarin varusteineen ja tonttivesijohdon mitoittaa ja asentaa vesihuol-
tolaitos, jollei toisin sovita. Kiinteiston padvesimittari asennetaan, mikéli mahdollista, vi-
littomasti perusmuurin sisdpuolella olevaan lattiakaivolliseen huonetilaan, kohtaan, jossa
tonttivesijohto tulee rakennuksen sisdan.

Kiinteiston pddvesimittari varustetaan yksisuuntaventtiililla.

2.4.2.2 Ohje

Huoneistokohtaiset vesimittarit asennetaan siten, ettéd toteutunut vedenkulutus on helposti
seurattavissa.

Huoneistokohtaisten vesimittareiden kdytostd ja ylldpidosta huolehtii lahtokohtaisesti
kiinteiston omistaja.

Selostus

Vedenkulutuksen maksuperusteen mddrdcmisestd asunto-osakeyhtiossd
sdddetddn asunto-osakeyhtiolain (1599/2009) 3. luvun 4 §:ssd.

Mittauslaitedirektiivin (2004/22/EY) mukaiset vaatimukset vesimitta-

reille on esitetty TUKES-ohjeessa M8-10 Vesimittareiden metrologiset
vaatimukset.

Tama asetus tulee voimaan 3 pdivénd tammikuuta 2011.
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